
行政院農業委員會高雄區農業改良場 

「旗南分場溫網室屋頂維修」工程採購案 

施工規範 

一、溫網室現況說明： 

本工程鋸齒型溫網室(2011)基地面積為2,457.6平方公尺(W:32×L:76.8公尺)，

溫室結構型式、施作部位、膠膜實際覆蓋面積詳見工程圖說。 

二、本案維修項目： 

(一) PE膜更換及增設白色針織網：鋸齒型溫網室(2011)用膠膜為PE-0.18 mm農

用膠膜。膠膜更換施作部位包含屋面及山牆面，實際施作位置詳見工程圖說

(A區至G區)。增設白色針織網施作部位為屋面，實際施作位置詳見工程圖說

(A區至G區)。 

(二)本工程壓條彈簧線及W固定勾均須採用不鏽鋼製。 

三、本工程須包含更換後舊膠膜及廢棄物清運，並清運至合法處理場，驗收時

應附合法處理場之簽認文件。 

四、履約期限：應於機關通知日起10日內開工，並於開工之日起45日內竣工。  

五、廠商於投標截止期限前，得於上班時間內至本場旗南分場進行現場勘查。 

六、保固：驗收合格日次日起保固 1年。 


